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Anl. Modultyp Standort Nei- Beschattung Leistung Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr 

Nr. Fa. Evtl. Typ Ort gung kWp

1 Suntech je 175 W Vorderhindelang Süd 14° O* 23° fast keine 4,9 45,31 54,69 119,80 104,70 89,38 103,06 130,82 128,37 73,47 65,10 49,80 18,37 982,87

2 Kyocera Vorderhindelang Süd 18° W* 18° keine 10 1,70 51,90 142,50 114,40 136,00 151,30 152,90 142,90 100,60 81,10 52,60 16,10 1144,00

3 ASE, 8 Module Imberg Süd 24° spätnachm. 1,2 15,40 50,00 147,00 126,00 128,00 143,00 163,00 156,00 93,00 71,00 34,00 15,00 1141,40

4 Soleos LCM 180-01 Schule Hindelang Süd 2° W * 23°  Mittags (Winter) 28,56 33,51 59,14 150,66 128,05 134,56 143,17 169,71 159,17 100,28 80.43 56,86 15,16 1150,27

5 Kyocera KD240GH-2P Vorderhindelang

Ost28 

W16 38 keine 10,56 11,55 34,75 96,28 101,95 122,47 134,75 144,32 129,01 74,88 53,95 29,62 9,11 942,64

6 ConergyCP170M Vorderhindelang Süd 27° O 1,7 30,59 34,12 140,59 116,47 128,24 138,88 152,18 149,18 87,65 84,71 56,47 18,18 1137,26

8 Kyocera KC 120-1A 120WPVorderhindelang Süd 30° Winter- Horn 2,4 32,08 71,25 150,08 124,17 125,00 125,00 154,16 142,91 90,83 90,41 47,91 11,66 1165,46

9 Sharp NT-R5E3EA175WP Vorderhindelang Süd 20° Winter- Horn 7,7 15,45 50,90 125,58 104,28 118,44 125,19 144,41 131,81 79,35 75,06 42,20 42,20 1054,87

10 Solarwatt M230-96 GET AK (244Wp) Imberg Süd 35° keine 9,634 31,17 68,51 137,01 116,67 124,66 131,88 150,51 142,72 86,15 85,84 51,90 23,37 1150,39

11 SPSM        175W Bad Hindelang Süd 0° 23° Imb.Horn - Tallage 29,7 5,82 48,78 119,36 102,69 116,80 124,78 137,74 133,40 77,71 72,28 42,79 11,01 993,16

12 CNPV 245Wp Module polykristallinSF Rieden SO 65° 24° 14,21 3,52 38,42 100,05 107,63 120,25 145,44 114,89 126,78 58,28 32,26 11,63 859,15

14 Kyocera KC 125 Power CellBad Oberdorf Süd 20-30° teils Widerkehr 4,75 16,68 39,78 108,84 99,36 107,15 116,21 136,63 120,42 72,36 61,88 36,42 14,10 929,83

15 Kyocera KC 120-1A 120WPGailenberg Süd ca. 20° keine 2,4

16 Azur M 175-3 Imberg Süd 28 Dez/Jan 1Std mittags 9,8 115,00 134,59 148,36 148,36 100,71 87,75 85,71 51,22 871,70

17 ????? Vorderhindelang Süd 0° 22 fast keine 8,46 5,24 52,50 121,10 80,95 112,84 111,43 225,27 74,29 58,33 50,96 892,91

19 Solarkraft Aleo Turnh. Hindelang Süd 2° W * 12  Mittags (Winter) 29,88 17,34 43,24 120,85 109,84 121,99 111,14 164,53 148,02 85,94 64,06 42,84 10,74 1040,53

21 Kyocera Vorderhindelang Süd 22 4,08 4,10 60,05 67,40 120,10 108,09 99,75 9,00 468,49

22 Schott Solar 170 Wp Vorderhindelang Süd 24

Okt - März                          

Dez bis Jan 6 Wo 10,88 4,38 32,33 109,38 107,10 122,89 135,71 150,10 222,49 65,05 27,24 7,56 984,23

24 Evergreen/ES-A 205 Vorderhindelang Süd 30 11,48 11,23 65,59 138,41 98,43 107,58 104,35 113,24 114,45 123,26 97,38 44,51 30,48 1048,91

Summe der Erträge aller "Mitglieder" 285,07 855,95 2094,89 1857,69 2170,94 2193,65 2327,50 2359,21 1688,04 1111,86 698,64 314,63 17958,07

Anzahl ausgewerteter Mitglieder 17 17 17 17 18 17 16 17 18 15 16 17 18

Durchschnittsertrag des Monats aller ausgewerteten "Mitglieder" 16,77 50,35 123,23 109,28 120,61 129,04 145,47 138,78 93,78 74,124 43,67 18,508 997,671

Quartalsdurchschnitt 63,449 119,64 126,01 45,432

Quartalssummendurchschnitt 190,35 358,92 378,03 136,3

18 Kyocera Bad Hindelang Süd 5,04

Anlagenvergleich Solarertrag 2022 kWh je kWp]   (2021  wenn noch keine aktuelleren Werte vorhanden)

In die Monatsspalte soll der Monatsertrag / max Leistung in kWp eingetragen werden Spitzenreiter

fett gedruckt    Quartalszahlen-Summen nicht termingerecht abgelesen auffällige Abweichung

kursiv gedruckt: "Ungefährablesung" Änderung * … Ausrichtung am Kollektor gemessen
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